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HMI-Plug
HMI-Server

USB-RS485
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Verdrilltes Kabel

Optional
Bei manchen niederohmigen 

Umsetzern kann es vorkommen, 
dass die Wetterstion keine Temperaturen 

liefert, in diesem Fall können Sie die 
Wetterstation mit ca. 26V betreiben oder 

einen Widerstand in Serie schalten

Ab ca 10 m Leitungslänge wird 
ein Abschlusswiderstand empfohlen, 

ab ca. 20 m an beiden Enden der Leitung
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